
LEIA IMEDIATAMENTE!!!
Relativamente à etiqueta presente no dorso do aparelho e à aplicação solicitada,
1. Verifi que se a alimentação, sondas e cargas (compressor, resistências, etc.) são adequadas ao 

aparelho.
2. Fixe o aparelho no painel como ilustrado na fi gura seguinte.
3. Efetue todas as conexões elétricas necessárias.
4. Alimente a unidade.
5. Após cerca de 2 segundos, se o aparelho visualiza a temperatura lida pelas sondas ligadas, 

passe diretamente ao ponto 7. Se o aparelho não visualizar nada ou sinalizar um alarme 
(códigos no visor), corte a alimentação, verifi que as conexões e a alimentação e passe ao 
ponto 6.

6. Alimente novamente a unidade. Se o aparelho agora visualizar corretamente a temperatura, 
passe ao ponto 7. Se pelo contrário se repetir a anomalia detectada no ponto 5, consulte a 
tabela “Alarmes e sinalizações: visor, sirene e relé” para compreender a causa do problema.

7. ir33 smart está agora pronto para ser confi gurado. Para o confi gurar de maneira correta 
em relação à aplicação solicitada, consulte a seção “Como selecionar e carregar uma 
confi guração”.
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ir33 smart - IR33C7HB0P regulador eletrônico para unidades frigorífi cas ventiladas com temperatura normal e baixa

bn1: unidades frigorífi cas ventiladas com temperatura normal (+2T10 °C) 
com degelo elétrico (a tempo) - Amplitude de temperatura: 2T10 °C 

Controle temperatura Esquema de ligação

rd Temp. °C
Set point

Compresor
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115/230 V~
50mA~ max SONDA

ALIMENT.

Entradas Sonda Ambiente NTC 1

Saídas
Compressor R1: relé 16 A
Resistência degelo R3: relé 8 A
Ventilador evaporador R2: relé 8 A

Parâmetros principais 
(tipo F)

Nome Tipo Descrição Valor predefi nido
St

CtL 
Setpoint 4 °C

rd Diferencial regulagem (histerese) 2 °C
dl

dEF 
Intervalo entre degelos 8 horas

dP1 Duração máxima degelo evaporador 30 min
AL (*)

ALM 
Alarme de temperatura mínima -30 °C

AH (*) Alarme de temperatura máxima 30 °C
Ad Atraso alarme de temperatura 30 min
F0

FAn 
Gestão ventiladores 0

Fd Desligamento ventiladores após gotejamento 0 min

(*) limites de alarme AL e AH absolutos. O relé R4 não é utilizado.

bn2: unidades frigorífi cas ventiladas com temperatura normal (+2T10 °C) 
com degelo elétrico (a temperatura) e controle luz 
Amplitude de temperatura: 2T10 °C 
Controle temperatura Esquema de ligação

rd Temp. °C
Set point

Compresor

MODO DIRECTO
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115/230 V~
50mA~ max DI
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R3 R4

ALIMENT.

SONDAS

INTERR.
PUERTA

*: curto-circuitar os bornes 10 e 11 no caso de não 
estar previsto o interruptor porta

Entradas
Sonda Ambiente NTC 1
Sonda Degelo NTC 2
Interruptor porta Entrada digital DI1

Saídas

Compressor R1: relé 16 A
Resistência degelo R3: relé 8 A
Ventilador evaporador R2: relé 8 A
Luz R4: relé 8 A

Parâmetros principais 
(tipo F)

Nome Tipo Descrição Valor predefi nido
St

CtL 
Setpoint 2 °C

rd Diferencial regulagem (histerese) 2 °C
dl

dEF 

Intervalo entre degelos 6 horas
dt1 Temperatura de fi m degelo evaporador 4 °C
dd Tempo de gotejamento 2 min
d/1 Leitura sonda degelo 1 -

AL (*)
ALM 

Alarme de temperatura mínima -30 °C
AH (*) Alarme de temperatura máxima 30 °C

Ad Atraso alarme de temperatura 30 min
F0

FAn 
Gestão ventiladores 0

F1 Temperatura acionamento ventilador 5 °C
Fd Desligamento ventiladores após gotejamento 2 min

(*) limites de alarme absolutos

bn3: unidades frigorífi cas ventiladas com temperatura normal (+2T10 °C) 
ou baixa (-20T-14 °C) com degelo elétrico (a temperatura) e controle luz 
Amplitude de temperatura -20T-14 °C e +2T10 °C 
Controle temperatura Esquema de ligação

rd Temp. °C
Set point

Compresor

MODO DIRECTO
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115/230 V~
50mA~ max DI

1 2

R3 R4

ALIMENT.

SONDAS

INTERR.
PUERTA

*: curto-circuitar os bornes 10 e 11 no caso de não estar 
previsto o interruptor porta

Entradas
Sonda Ambiente NTC 1
Sonda Degelo NTC 2
Interruptor porta Entrada digital DI1

Saídas

Compressor R1: relé 16 A
Resistência degelo R3: relé 8 A
Ventilador evaporador R2: relé 8 A
Luz R4: relé 8 A

Parâmetros principais 
(tipo F)

Nome Tipo Descrição Valor predefi nido
St

CtL 
Setpoint -14 °C

rd Diferencial regulagem (histerese) 2 °C
dl

dEF 

Intervalo entre degelos 6 horas
dt1 Temperatura de fi m degelo evaporador 4 °C
dd Tempo de gotejamento 2 min
d/1 Leitura sonda degelo 1 -

AL (*)
ALM 

Alarme de temperatura mínima -50 °C
AH (*) Alarme de temperatura máxima 30 °C

Ad Atraso alarme de temperatura 30 min
F0

FAn 
Gestão ventiladores 0

F1 Temperatura acionamento ventilador 5 °C
Fd Desligamento ventiladores após gotejamento 2 min

(*) limites de alarme absolutos

bn4: unidades frigorífi cas ventiladas com temperatura normal (+2T10 °C) 
com degelo elétrico (a temperatura) e duplo evaporador 
Amplitude de temperatura +2T10 °C 
Controle temperatura Esquema de ligação

rd Temp. °C
Set point

Compresor
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POWER
SUPPLY

PROBES

Entradas
Sonda Ambiente NTC 1
Sonda Degelo 2a NTC 2
Sonda Degelo 2b NTC 3

Saídas

Compressor R1: relé 2 HP
Resistência degelo 1 R3: relé 8 A
Resistência degelo 2 R4: relé 8 A
Ventilador evaporador R2: relé 8 A

Parâmetros principais 
(tipo F)

Nome Tipo Descrição Valor predefi nido
St

CtL 
Setpoint 2 °C

rd Delta regulador 2 °C
dl

dEF 

Intervalo entre degelos 6 horas
dt1 Temperatura de fi m degelo evaporador 4 °C
dt2 Temperatura de fi m degelo evaporador AUX 4 °C
dd Tempo de gotejamento 2 min
d/1 Leitura sonda degelo 1 -
d/2 Leitura sonda degelo 2 -

AL (*)
ALM 

Alarme de temperatura mínima -30 °C
AH (*) Alarme de temperatura máxima 30 °C

Ad Atraso alarme de temperatura 30 min
F0

FAn 
Gestão ventiladores 0

F1 Temperatura acionamento ventilador 5 °C
Fd Desligamento ventiladores após gotejamento 2 min

(*) limites de alarme absolutos

NO POWER 
& SIGNAL 
CABLES 

TOGETHER

READ CAREFULLY IN THE TEXT!

Como selecionar e carregar uma confi guração do usuário
Step Ação Efeito Signifi cado

1

Ligue o aparelho 
mantendo pressionada a 

tecla 

Após 2 segundos aparece 
a mensagem ‘bn0’

‘bn0’ é a confi guração usada atualmente. 
(Standard CAREL no primeiro acionamento 
ou outra confi guração usuário se carregada)

2
Pressione a tecla 

aux

ou 
def

No visor aparecem as 
mensagens ‘bn1’, ‘bn2’, 
‘bn3’, ‘bn4’, ‘bn5’, ‘bn6’

Selecione a confi guração desejada 
(consulte a tabela seguinte)

3 Pressione a tecla Set
No visor aparece a mensa-
gem “Std” durante 1 seg.

É carregada a confi guração usuário selecionada 
no ponto 2

O procedimento pode ser efetuado somente uma vez: a confi guração mais adequada à aplicação, 
quando carregada, também permanece ativa nos acionamentos seguintes.
No primeiro acionamento do aparelho, bn0 corresponde ao standard Carel (confi guração predefi nida). 
O procedimento de carregamento de uma das confi gurações do usuário consiste em copiar um dos set 
parâmetros (bn1,...,bn6) para bn0. bn0 corresponde assim sempre à última confi guração carregada.

• Regulador eletrônico para unidades frigorífi cas ventiladas com temperatura normal e baixa
• Alimentação switching 115/230 Vac
• Relé compressor 16A
• Gestão NTC (-50…+90 °C) e PTC (-50…+150 °C) 
• Instalação e confi guração simples e intuitiva
• 6 confi gurações predefi nidas para as aplicações mais comuns na refrigeração
• Relatório HACCP
• Real time clock

1
2

Montagem no painel ir33

Esquema elétrico

Montagem em painel com dois suportes de plástico de deslizamento lateral

1

2 IROPZDSP00
Opção interface visualizador

IROPZ48500
Conexão serial RS485

IROPZKEY**
Chave de programação

Conexões opcionais

dima di foratura
drilling template

71x29 mm

34,4

70,5
79

76,2

80,6

38
,6

56,5
65

Dimensões (mm)

Confi gurações
ir33 SMART é dotado de 6 confi gurações (set de parâmetros) predefi nidas. Cada confi guração identifi ca 
uma específi ca aplicação no campo da refrigeração e pode ser identifi cada de maneira simples e intuitiva 
no acionamento do aparelho através de um índice (bn*).

Índice Aplicação
Amplitude tempe-
ratura utilização

Entradas Saídas relé

bn1
Unidades frigorífi cas ventiladas com temperatura 
normal com degelo elétrico (a tempo)

2T10°C NTC ambiente
Compressor
Degelo
Ventiladores

bn2
Unidades frigorífi cas ventiladas com temperatura 
normal com degelo elétrico (a temperatura) e 
controle luz

2T10°C
NTC ambiente
NTC evaporador
DI interruptor porta

Compressor
Degelo
Ventiladores
Luz

bn3
Unidades frigorífi cas ventiladas com temperatura 
normal ou baixa com degelo elétrico (a tempera-
tura) e controle luz

-20T-14°C
2T10 °C

NTC ambiente
NTC evaporador
DI interruptor porta

Compressor
Degelo
Ventiladores
Luz

bn4
Unidades frigorífi cas ventiladas com temperatura 
normal com degelo elétrico (com duplo evapora-
dor a temperatura)

2T10°C
NTC ambiente
NTC evaporador 1
NTC evaporador 2

Compressor
Degelo
Ventiladores evaporador 1
Ventiladores evaporador 2

bn5
Unidades frigorífi cas ventiladas com temperatura 
normal ou baixa com degelo elétrico (com duplo 
evaporador a temperatura)

-20T-14°C
2T10 °C

NTC ambiente
NTC evaporador 1
NTC evaporador 2

Compressor
Degelo
Ventiladores evaporador 1
Ventiladores evaporador 2

bn6 Standard CAREL (confi guração predefi nida) -50T90 °C confi guráveis confi guráveis

NO POWER 
& SIGNAL 
CABLES 

TOGETHER

READ CAREFULLY IN THE TEXT!

   ATENÇÃO: separe o mais possível os cabos das sondas e das entradas digitais 
 dos cabos das cargas indutivas e de potência para evitar possíveis distúrbios 
 eletromagnéticos. Nunca insira nas mesmas calhas (incluindo nas dos quadros 
 elétricos) cabos de potência e cabos de sinal.

bn5: unidades frigorífi cas ventiladas com temperatura normal (+2T10 °C) ou 
baixa (-20T-14 °C) com degelo elétrico (a temperatura) e duplo evaporador  
Amplitude de temperatura -20T-14 °C e +2T10 °C 
Controle temperatura Esquema de ligação

rd Temp. °C
Set point

Compresor
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50mA~ max
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POWER
SUPPLY

PROBES

Entradas
Sonda Ambiente NTC 1
Sonda Degelo 2a NTC 2
Sonda Degelo 2b NTC 3

Saídas

Compressor R1: relé 2 HP
Resistência degelo 1 R3: relé 8 A
Resistência degelo 2 R4: relé 8 A
Ventilador evaporador R2: relé 8 A

Parâmetros principais 
(tipo F)

Nome Tipo Descrição Valor predefi nido
St

CtL 
Setpoint -14 °C

rd Delta regulador 2 °C
dl

dEF 

Intervalo entre degelos 6 horas
dt1 Temperatura de fi m degelo evaporador 4 °C
dt2 Temperatura de fi m degelo evaporador AUX 4 °C
dd Tempo de gotejamento 2 min
d/1 Leitura sonda degelo 1 -
d/2 Leitura sonda degelo 2 -

AL (*)
ALM 

Alarme de temperatura mínima -50 °C
AH (*) Alarme de temperatura máxima 30 °C

Ad Atraso alarme de temperatura 30 min
F0

FAn 
Gestão ventiladores 0

F1 Temperatura acionamento ventilador 5 °C
Fd Desligamento ventiladores após gotejamento 2 min

(*) limites de alarme absolutos

bn6: standard CAREL (confi guração predefi nida) 
Esquema de ligação
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ALIMENT.

Parâmetros principais 
(tipo F)

Nome Tipo Descrição Valor predefi nido
St

CtL 

Setpoint -14 °C
rd Delta regulador 2 °C
rt Intervalo monitoração temperatura -
rH Temperatura máxima lida -
rL Temperatura mínima lida -
dl

dEF 

Intervalo entre degelos 8 horas
dt1 Temperatura de fi m degelo evaporador 4 °C
dt2 Temperatura de fi m degelo evaporador AUX 4 °C
dP1 Duração máxima degelo evaporador 30 min
dP2 Duração máxima degelo evaporador 30 min
dd Tempo de gotejamento 2 min

d8
Tempo inibição alarmes após degelo e/ou 
porta aberta

1 hora

d/1 Leitura sonda degelo 1 -
d/2 Leitura sonda degelo 2 -
AL

ALM 
Alarme de temperatura mínima 0 °C

AH Alarme de temperatura máxima 0 °C
Ad Atraso alarme de temperatura 120 min
F1

FAn 
Temperatura acionamento ventilador 5 °C

Fd Desligamento ventiladores após gotejamento 1 min

Sinalizações no visor
O estado intermitente indica um pedido de atuação não executável até terminarem 
as temporizações que o atrasam.

Ícone Função Funcionamento normal StartupON OFF Intermitente
COMPRESSOR compressor ligado compressor desligado compressor solicitado

VENTILADOR ventilador ligado ventilador desligado desligado solicitado
DEGELO degelo em curso degelo não solicitado degelo solicitado

AUX saída auxiliar AUX ativa saída auxiliar AUX não ativa 
ativa função 
anti-sweet heater 

ALARME
alarme externo retardado 
(antes de terminar o 
tempo “A7“

nenhum alarme presente

alarmes em funciona-
mento normal (ex. temp. 
alta/baixa) ou alarme de 
entrada digital externa 
imediato ou retardado

RELÓGIO
se foi defi nido pelo menos 
um degelo temporizado

não foi defi nido qualquer 
degelo temporizado

alarme relógio
ON se Real 
Time Clock 
presente

LUZ saída auxiliar LUZ ativa saída auxiliar LUZ não ativa
ativa função 
anti-sweet heater 

ASSISTÊNCIA
nenhuma anomalia de 
funcionamento

anomalia de funciona-
mento (ex. erro EEPROM 
ou sondas avariadas)

HACCP
função habilitada 
(HA e/ou HF) 

função não habilitada
alarme HACCP 
memorizado

CICLO CONT. função ativada função não ativada função solicitada

Botões no teclado
Tecla Pressão individual da tecla Pressão combinada com outras teclas

• se pressionada mais de 
5 seg., dá acesso ao menu de 
defi nição dos parâmetros de 
tipo F (frequentes)

• em caso de alarme: silencia 
o alarme sonoro (sirene) e 
desativa o relé de alarme

• se pressionada mais de 5 seg. 
juntamente com a tecla SET, dá 
acesso ao menu de defi nição 
dos parâmetros de tipo C 
(confi guração) ou ao download 
dos parâmetros

• se pressionada mais de 5 seg., 
juntamente com a tecla UP/AUX 
faz o reset de eventuais alarmes 
com restabelecimento manual

Start-up: se pressionada 
mais de 5 seg no start-
up ativa o procedimento 
de RESET

Atribuição automática de 
endereço se pressionada 
mais de 1 seg entra 
no procedimento de 
atribuição automática de 
endereço serial

aux

se pressionada mais de 1 seg. 
ativa/desativa a saída auxiliar

• se pressionada mais de 5 seg. juntamente com a tecla DOWN/DEF, ativa/desativa o 
funcionamento em ciclo contínuo

• se pressionada mais de 5 seg. juntamente com a tecla SET ativa o procedimento de 
impressão do relatório (função disponível mas gestão a implementar)

• se pressionada mais de 5 seg., juntamente com a tecla PRG/MUTE, faz o reset de 
eventuais alarmes com restabelecimento manual

def se pressionada mais de 5 seg. ati-
va/desativa um degelo manual

• se pressionada mais de 5 seg., juntamente com a tecla UP/AUX, ativa/desativa o 
funcionamento em ciclo contínuo

• se pressionada mais de 1 seg.  juntamente com a tecla SEL, visualiza no visor, um 
submenu com os parâmetros alarme HACCP (HA, HAn, HF, HFn)

Set se pressionada mais de 1 seg. 
visualiza e/ou defi ne o set point

• se pressionada mais de 5 seg. juntamente com a tecla PRG/MUTE, dá acesso ao 
menu de defi nição dos parâmetros de tipo C (confi guração) ou ao download dos 
parâmetros

• se pressionada mais de 1 seg.  juntamente com a tecla DOWN/DEF, visualiza no 
visor, um submenu com os parâmetros de alarme HACCP (HA, HAn, HF, HFn)

• se pressionada mais de 5 seg. juntamente com a tecla UP/AUX ativa o procedimen-
to de impressão do relatório (função disponível mas gestão a implementar)

Como defi nir o set point 

Step Ação Efeito Signifi cado

1
Pressione durante 2 seg. a 
tecla Set  

Após 2 segundos o visor visualiza o 
valor atual do setpoint

É o setpoint de regulagem ativo 
atualmente

2 Pressione a tecla aux  ou 
def

O valor no visor aumenta ou diminui Defi na o valor desejado

3 Pressione a tecla Set
O controlador visualiza novamente a 
temperatura lida pelas sondas

O set point é alterado e salvo

Outro modo de mudar o setpoint é alterar o parâmetro “St” (ver tabelas seguintes)
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H1 Funções saídas AUX

0 = Saída alarme norm. ativada; 1 = Saída alarme norm. 
desativada; 2 = Saída auxiliares. Ativar/desativar saída com tecla 
AUX no teclado; 3 = Saída luz; 4 = Saída degelo evaporador 
auxiliar; 5 = Saída válvula pump down; 6 = Saída ventilador 
condensador; 7 = Saída compressor retardado; 8 = Saída 
auxiliar com desativação no estado de off; 9 = Saída luz com 
desativação no estado de off;
10 = Nenhuma função associada à saída;
11 = Saída reverse em regulagem com zona neutra;
12 = Saída degrau segundo compressor;
13 = Saída degrau segundo compressor com rotação.

1 3 3 4 4 1

H2 Desabilitação teclado e/ou 
telecomando

0 = Alteração parâmetros tipo F e setpoint inibida;
2 = Alteração parâmetros tipo F, alteração com o telecomando 
e setpoint inibida; 3 = Alteração com telecomando inibida;
4 = Ciclo cont., degelo, alteração parâmetros tipo F e ON/
OFF inibidos; 5 = Ciclo contínuo, degelo, alteração parâmetros 
tipo F, setpoint e ON/OFF inibidos; 6 = Ciclo contínuo, degelo, 
alteração parâmetros tipo F e setpoint inibidos

1 1 1 1 1 1

H3 Código habilitação telecomando 0...255 0 0 0 0 0 0
H4 Sirene terminal 0: habilitada; 1: desabilitada 0 0 0 0 0 0

H6 Bloqueio teclas terminal

1 (0) = habilitar/desabilitar impressão relatório; 2 (1) = 
habilitar/desabilitar degelo; 4 (2) = habilitar/desabilitar ciclo 
contínuo;
8 (3) = habilitar/desabilitar mute; 16 (4) = habilitar/desabilitar 
acesso HACCP; 32 (5) = habilitar/desabilitar saída AUX; 64 (6) 
= habilitar/desabilitar ON/OFF

0 0 0 0 0 0

H8 Seleção saída ativação com faixa 
horária

0: faixa horária ligada à saída confi gurada como luz
1: faixa horária ligada à saída como AUX (ver ‘H1’ ou ‘H5’) 0 0 0 0 0 0

H9 Habilitação variação do setpoint com 
faixa horária

0: variação setpoint com faixa horária desabilitada
1: variação setpoint com faixa horária habilitada 0 0 0 0 0 0

Hdh Offset anti-sweat heater

Saída AUX confi gurada como luz ou AUX (‘H1’= 2, 3, 8 ou 9) 
fi ca desativada até a temperatura de regulagem ser inferior a 
‘St’+’Hd’ pela primeira vez após o primeiro acionamento do 
aparelho ou o restabelecimento dos alarmes. (-0T200 °C)

0 0 0 0 0 0

HcP

HAn Número de eventos de alarme 
HA ocorridos

Alarme de temperatura alta (HA). O número máximo de 
eventos contados é 15 (0...15) 0 0 0 0 0 0

HA Data/hora em que ocorreu o último 
alarme HA

Este parâmetro dá acesso ao submenu para visualizar dia, 
mês, ano, hora, minuto e duração do último alarme HA 
que interveio.

- - - - - -

y_ Ano 0...99 0 0 0 0 0 0
M_ Mês 1...12 0 0 0 0 0 0
d_ Dia 1...7 0 0 0 0 0 0
h_ Hora 0...23 0 0 0 0 0 0
m_ Minuto 0...59 0 0 0 0 0 0
t_ Duração 0...99 horas 0 0 0 0 0 0

HA1 Data/hora em que ocorreu o 
penúltimo alarme HA

Este parâmetro dá acesso ao submenu para visualizar dia, 
mês, ano, hora, minuto e duração do penúltimo alarme HA 
que interveio.

- - - - - -

HA2 Data/hora em que ocorreu o 
antepenúltimo alarme HA

Este parâmetro dá acesso ao submenu para visualizar dia, 
mês, ano, hora, minuto e duração do antepenúltimo alarme 
HA que interveio.

- - - - - -

HFn Número de eventos de alarme 
HF ocorridos

Alarme alta temperatura por black-out (HF). O número máximo 
de eventos contados é 15 (0...15) 0 0 0 0 0 0

HF Data/hora em que ocorreu o último 
alarme HF

Este parâmetro dá acesso ao submenu para visualizar dia, 
mês, ano, hora, minuto e duração do último alarme HF que 
interveio.

- - - - - -

y_ Ano 0...99 0 0 0 0 0 0
M_ Mês 1...12 0 0 0 0 0 0
d_ Dia 1...7 0 0 0 0 0 0
h_ Hora 0...23 0 0 0 0 0 0
m_ Minuto 0...59 0 0 0 0 0 0
t_ Duração 0...99 horas 0 0 0 0 0 0

HF1 Data/hora em que ocorreu o 
penúltimo alarme HF

Este parâmetro dá acesso ao submenu para visualizar dia, 
mês, ano, hora, minuto e duração do penúltimo alarme HF 
que interveio.

- - - - - -

HF2 Data/hora em que ocorreu o 
antepenúltimo alarme HF

Este parâmetro dá acesso ao submenu para visualizar dia, 
mês, ano, hora, minuto e duração do antepenúltimo alarme 
HF que interveio.

- - - - - -

Htd Atraso alarme HACCP Tempo atraso para ativação alarme HA e HF 0 0 0 0 0 0

rtc

td1 Faixa horária degelo 1

Defi nição degelo com relógio RTC para a primeira faixa horária.
Quando o visor visualiza um dos parâmetros td1...td8, pressio-
ne o botão SET para defi nir dia, hora e minuto do degelo para 
a faixa horária selecionada

- - - - - -

d_ Dia
0 = Evento desabilitado; 1,...,7 = Segunda-feira,...,Domingo;
8 = De segunda a sexta; 9 = De segunda a sábado;
10 = Sábado e Domingo; 11 = Todos os dias

0 0 0 0 0 0

h_ Hora 0...23 0 0 0 0 0 0
m_ Minuto 0...59 0 0 0 0 0 0
td2...
td8 Faixa horária degelo 2...8 Defi nição degelo com relógio RTC para a segunda faixa horária. - - - - - -

ton Faixa horária acionamento luz/AUX

Defi nição acionamento luz ou AUX com relógio RTC (ver 
par. H8)
Quando o visor visualiza o parâmetro ton, pressione o botão 
SET para defi nir dia, hora e minuto do acionamento

- - - - - -

d_ Dia 0 = Evento desabilitado; 1,...,7 = Segunda-feira,...,Domingo;
8 = De segunda a sexta 0 0 0 0 0 0

h_ Hora 0...23 0 0 0 0 0 0
m_ Minuto 0...59 0 0 0 0 0 0

toF Faixa horária acionamento luz/AUX
Defi nição acionamento luz ou AUX com relógio RTC (ver par. 
H8). Quando o visor visualiza o parâmetro toF, pressione o 
botão SET para defi nir dia, hora e minuto do acionamento

- - - - - -

d_ Dia 0 = Evento desabilitado; 1,...,7 = Segunda-feira,...,Domingo;
8 = De segunda a sexta 0 0 0 0 0 0

h_ Hora 0...23 0 0 0 0 0 0
m_ Minuto 0...59 0 0 0 0 0 0

tc Defi nição data/hora RTC Quando o visor visualiza o parâmetro tc, pressione o botão SET 
para defi nir data e hora do relógio RTC - - - - - -

y_ Ano 0...99 0 0 0 0 0 0
M_ Mês 1...12 1 1 1 1 1 1
d_ Dia do mês 1...31 1 1 1 1 1 1
u_ Dia da semana 1...7 6 6 6 6 6 6
h_ Hora 0...23 0 0 0 0 0 0
m_ Minuto 0...59 0 0 0 0 0 0

ADVERTÊNCIA IMPORTANTE: Para que os tempos defi nidos fi quem imediatamente operacionais, é necessário desligar e 
reacender o aparelho. No caso de não desligar o aparelho, a temporização fi ca operacional na sua utilização seguinte, em fase de 
defi nição dos timers internos.

Alarmes e sinalizações: visor, sirene e relé
A tabela abaixo contém os alarmes e as sinalizações do controlador, com a respectiva descrição, estado 
da sirene, do relé de alarme e o modo de restabelecimento.

Código Descrição
Ícone visor 

intermitente
Relé 

alarme
Sirene

Restabele-
cimento

rE Sonda virtual de regulagem avariada    ON ON AUTO
E0 Sonda ambiente S1 avariada    OFF OFF AUTO
E1 Sonda degelo S2 avariada    OFF OFF AUTO
E2-3 Sonda S3-4 avariada    OFF OFF AUTO
“___” Sonda não habilitada - OFF OFF AUTO
LO alarme de temperatura baixa    ON ON AUTO
HI alarme de temperatura alta    ON ON AUTO
AFr alarme anticongelamento   ON ON MAN
IA alarme imediato de contato externo    ON ON AUTO
dA alarme retardado de contato externo    ON ON AUTO
dEF degelo em execução    sempre aceso OFF OFF AUTO
Ed1 degelo no evaporador 1 terminado por timeout - OFF OFF AUTO
Ed2 degelo no evaporador 2 terminado por timeout - OFF OFF AUTO
Pd alarme tempo máximo de pump down  ON ON AUTO/MAN
LP alarme de pressão baixa  ON ON AUTO/MAN
AtS autostart em pump down  ON ON AUTO/MAN
cht pré-alarme temperatura alta condensador alarme  - OFF OFF AUTO/MAN
CHT alarme temperatura alta condensador  ON ON MAN
dor alarme porta aberta por muito tempo  ON ON AUTO
Etc real time clock avariado  OFF OFF AUTO
EE Erro Eeprom parâmetros máquina  OFF OFF AUTO
EF Erro Eeprom parâmetros de funcionamento  OFF OFF AUTO
HA alarme HACCP de tipo HA  OFF OFF AUTO
HF alarme HACCP de tipo HF  OFF OFF AUTO
rCt Conexão com telecomando IR ativa - - - -
Add Procedimento de atribuição automática endereço em curso - - - -
Prt Impressão relatório em curso - - - -
LrH Ativação procedimento umidade relativa baixa - - - -
HrH Ativação procedimento umidade relativa alta - - - -
ccb Pedido início ciclo contínuo
ccE Pedido fi m ciclo contínuo - - - -
dFb Pedido início degelo - - - -
dFE Pedido fi m degelo - - - -
On Passagem ao estado ON - - - -
OFF Passagem ao estado OFF - - - -

rES
Reset alarmes com restabelecimento MAN, reset 
monitoração temperatura

- - - -

n1-n6 Alarme na unidade 1-6 presente na rede  ON ON AUTO
dnL Procedimento de download em curso - -
d1-d6 Procedimento de download com erros na unidade 1-6  OFF OFF -
Nota: a sirene é ativada se habilitada pelo parâmetro ‘H4’. O relé de alarme é ativado se a saída auxiliar 1 (H1) foi atribuída à 
função relé de alarme (normalmente fechado ou aberto). Pode ser desabilitada pelo sistema de supervisão CAREL.

Restabelecimento alarmes de reset manual
É possível fazer o reset de todos os alarmes com restabelecimento manual pressionando as teclas “PRG/mute” e 
“UP/AUX” juntas durante mais de 5 seg.

Parâmetros de funcionamento
Lista de parâmetros completa para cada confi guração

 parâmetros frequentes ‘F’   parâmetros protegidos por senha ‘P’   parâmetros mascarados (não visíveis)

Cód. Parâmetro Descrição Confi guração
bn1 bn2 bn3 bn4 bn5 bn6

Pro
 

/2 Estabilidade medição 1...15 4 4 4 4 4 4

/3 Abrandamento visualização 
da sonda

Velocidade atualização no visor da temperatura visualizada 
(0...15) 0 0 0 0 0 0

/4 Sonda virtual Peso % da sonda 2 regulagem temperatura (0...10%) 0 0 0 0 0 0
/5 Seleção °C ou °F 0: °C, 1: °F 0 0 0 0 0 0
/6 Ponto decimal 0: sim (-20...20 °C), 1: não 0 0 0 0 0 0

/tl Visualização no terminal interno
Sonda visualizada no visor
1: sonda virtual; 2: sonda 1; 3: sonda 2; 4: sonda 3; 
5: sonda 4; 6: sonda 5; 7: setpoint

2 2 2 2 2 1

/tE Visualização no terminal externo
Sonda visualizada no terminal remoto
0: term. remoto não presente; 1: sonda virtual; 2: sonda 1; 3: 
sonda 2; 4: sonda 3; 5: sonda 4; 6: sonda 5

0 0 0 0 0 0

/P Seleção tipo de sonda 0: NTC –50T90 °C; 1: NTC –40T150 °C; 2: PTC –50T150 °C 0 0 0 0 0 0

/A2 Confi guração sonda 2 0: sonda ausente; 1: sonda produto; 2: sonda degelo; 
3: sonda condensação; 4: sonda anticongelamento 0 2 2 2 2 2

/A3 Confi guração sonda 3 Como sonda 2 (somente se A4=0) 0 0 0 2 2 0
/A4 Confi guração sonda 4 Como sonda 2 (somente se A5=0) 0 0 0 0 0 0
/c1 Calibração ou offset sonda 1 Correção leitura sonda 1 (-20T20 °C) 0 0 0 0 0 0
/c2 Calibração ou offset sonda 2 Correção leitura sonda 2 (-20T20 °C) 0 0 0 0 0 0
/c3 Calibração ou offset sonda 3 Correção leitura sonda 3 (-20T20 °C) 0 0 0 0 0 0
/c4 Calibração ou offset sonda 4 Correção leitura sonda 4 (-20T20 °C) 0 0 0 0 0 0

ctl

St Set point r1Tr2 °C 4 2 -14 2 -14 0

rd Delta regulador Valor do diferencial ou histerese de regulagem temperatura 
(0,1T20 °C) 2 2 2 2 2 2

rn Zona neutra 0,0T60 °C 4 4 4 4 4 4
rr Delta regulador reverse +0,1T20 °C 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
r1 Set point mínimo valor mínimo defi nido para o setpoint (-50Tr2 °C) -30 -30 -50 -30 -50 -50
r2 Set point máximo valor máximo defi nido para o setpoint (r1T200 °C) 30 30 30 30 30 60

r3 Modo de funcionamento 0: termostato direct com controle degelo (frio)
1: termostato direct (frio); 2: termostato reverse (quente) 0 0 0 0 0 0

r4 Variação automática set point em 
funcionamento noturno

Valor que se adiciona ao setpoint em funcionamento noturno 
(ver A4, A5 e A9) (-20T20 °C) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

r5 Habilitação monitoração 
temperatura 0: desabilitada; 1: habilitada 0 0 0 0 0 0

rt Intervalo monitoração temperatura horas de registro temperatura (0...999) - - - - - -
rH Temperatura máxima lida - - - - - -
rL Temperatura mínima lida - - - - - -

cmp

c0 Atraso start dos ventiladores (se 
presente relé) no acionamento 0...15 min 0 0 0 0 0 0

c1 Tempo mínimo entre acionamentos 
consecutivos do compressor 0...15 min 0 0 0 0 0 0

c2 Tempo mínimo de desligamento 
do compressor 0...15 min 0 0 0 0 0 0

c3 Tempo mínimo de acionamento 
do compressor 0...15 min 0 0 0 0 0 0

c4 Duty setting ou segurança relé Tempo funcionamento compressor em caso de sonda de regu-
lagem avariada (tempo de off fi xo em 15 min) (0...100 min) 15 15 15 15 15 0

cc Duração ciclo contínuo Tempo funcionamento compressor também com temperatura 
abaixo do setpoint (0...15 horas) 0 0 0 0 0 0

c6 Inibição alarme após ciclo contínuo 0...250 horas 2 2 2 2 2 2
c7 Tempo máximo de pump down 0...900 seg. 0 0 0 0 0 0

c9
Habilitar funcionamento de 
autostart com funcionamento em 
pump down

0 = Ciclo de pump down a cada fechamento da válvula
1 = Ciclo de pump down a cada fechamento da válvula e a 
cada pedido sucessivo do pressostato de baixa pressão 
(na ausência de pedido de refrigeração)

0 0 0 0 0 0

c10 Seleção pump down a tempo 
ou pressão

0 = Fim pump down por intervenção do pressostato de baixa 
pressão; 1 = Fim por alcance baixa pressão ou após o tempo 
máximo C7

0 0 0 0 0 0

c11 Atraso segundo compressor
Atraso segundo compressor, 
em relação ao primeiro, na fase de acionamento (H1=7 ou 
H5=7) (0...250 seg.)

4 4 4 4 4 4

dEF 

d0 Tipo de degelo

0 = com resistência na temperatura; 1 = com gás quente na 
temperatura;
2 = com resistência a tempo; 3 = com gás quente a tempo;
4 = termos. com resistência a tempo

2 0 0 0 0 0

dI Intervalo entre degelos 0...250 horas 8 6 6 6 6 8

dt1 Temperatura de fi m degelo 
evaporador -50T200 °C 4 4 4 4 4 4

dt2 Temperatura de fi m degelo 
evaporador AUX -50T200 °C 4 4 4 4 4 4

dP1 Duração máxima degelo evaporador 1...250 min 30 30 30 30 30 30

dP2 Duração máxima degelo evaporador 
AUX 1...250 min 30 30 30 30 30 30

d3 Atraso ativação degelo Intervalo de tempo entre pedido degelo e efetiva ativação 
dos relés 0 0 0 0 0 0

d4 Degelo no acionamento 0: desabilitado; 1: habilitado 0 0 0 0 0 0

d5 Atraso degelo no acionamento ou 
de entrada multifunção 0...250 min 0 0 0 0 0 0

d6 Visualização durante o degelo

0 = Durante o degelo o visor visualiza alternadamente a 
mensagem “dEF” e a temperatura efetiva; 1 = Durante o 
degelo o visor visualiza a última temperatura visualizada 
antes de seu início; 2 = Durante o degelo o visor visualiza a 
mensagem “dEF” fi xa

1 1 1 1 1 1

dd Tempo de gotejamento após 
o degelo

Tempo de espera antes de reativar compressor e ventiladores 
no fi m de um degelo (0...15 min) 0 2 2 2 2 2

d8 Tempo inibição alarmes após degelo 
e/ou porta aberta Ver a4, a e a9 (0...250 horas) 1 1 1 1 1 1

d8d Atraso alarme porta aberta Ver ‘a4’, ‘a5’ e ‘a9’ (0...250 horas) 0 0 0 0 0 0

d9 Prioridade degelo sobre proteções 
compressor

0 = Tempos de proteção compressor respeitados no início do 
degelo; 1 = Tempos de proteção não respeitados; o degelo 
tem prioridade maior

0 0 0 0 0 0

d/1 Visualização sonda degelo 1 - - - - - -
d/2 Visualização sonda degelo 2 °C/°F - - - - - -

dC Base dos tempos 0: ‘dI’ em horas, ‘dP1’ e ‘dP2’ em minutos
1: ‘dI’ em minutos,‘dP1’e ‘dP2’ em segundos 0 0 0 0 0 0

d10 Running time do compressor
Tempo funcionamento compressor com temperatura 
evaporador inferior a d11, após o qual ocorre um pedido de 
degelo (0...250 horas)

0 0 0 0 0 0

d11 Limite de temperatura de 
running time

Temperatura evaporação abaixo da qual o compressor deve 
continuar a funcionar pelo tempo d10 para originar um pedido 
de degelo (-20...20 °C)

1 1 1 1 1 1

d12 Degelos avançados

0 = Skip degelo e variação automática de “dl” desabilitados
1 = Skip degelo desabilitado, variação automática de “dl” 
habilitada; 2 = Skip degelo habilitado, variação automática de 
dl desabilitada;
3 = Skip degelo e variação automática de “dl” habilitados

0 0 0 0 0 0

dn Duração nominal degelo 1...100% 65 65 65 65 65 65
dH Fator proporcional variação de “dl” 0...100% 50 50 50 50 50 50

ALM

A0 Diferencial alarme e ventiladores 0,1T20 °C 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
A1 Tipo de limite AL e AH 0: relativos; 1: absolutos 1 1 1 1 1 0
AL Alarme de temperatura mínima -50T200 °C -30 -30 -50 -30 -50 0
AH Alarme de temperatura máxima -50T200 °C +30 +30 +30 +30 +30 0
Ad Atraso alarme de temperatura 0...250 min 30 30 30 30 30 120

ALM

A4 Confi guração entrada digital 1

0 = entrada não ativa; 1 = Alarme externo imediato;
2 = Alarme externo retardado (tempo A7); 3 = Habilitação 
degelo; 4 = Início degelo de contato externo; 5 = Chave de 
porta com desligamento de compressor e ventiladores; 
6 = ON/OFF remoto; 7 = Chave de porta; 8 = Entrada pressos-
tato baixa pressão para pump down; 9 = Chave de porta com 
desligamento ventiladores apenas; 10 = Funcionamento direct 
/ reverse; 11 = Sensor de luz; 12 = Ativação saída AUX;
13 = Chave de porta com desligamento compressor e 
ventiladores (luz não comandada); 14 = Chave de porta com 
desligamento dos ventiladores (luz não comandada)

0 5 5 0 0 0

A5 Confi guração entrada digital 2 como A4 0 0 0 0 0 0

A6 Bloqueio compressor de alarme 
externo

Tempo funcionamento forçado do compressor no caso de 
alarme externo (0...100 min) 0 0 0 0 0 0

A7 Atraso detecção de alarme externo Se A4= 2, A5= 2 ou A9= 2 (0...250 min) 0 0 0 0 0 0

A8 Habilitação alarmes Ed1 e Ed2
0 = Desabilitação sinalização “Ed1” e “Ed2” no visor (fi m 
degelo por duração máxima dP1/dP2)
1 = Sinalização “Ed1” e “Ed2” habilitadas

0 0 0 0 0 0

Ac Alarme temperatura alta 
condensador

0T200 °C 70 70 70 70 70 70

AE Diferencial alarme temperatura alta 
condensador 

Diferencial ou histerese para a ativação/desativação do pré-
alarme de temperatura alta do condensador (0,1T20 °C) 10 10 10 10 10 10

Acd Atraso alarme temperatura alta 
condensador 0...250 min 0 0 0 0 0 0

AF Tempo de desligamento com 
sensor de luz

Gestão sensor luz
0 = Sensor no batente da porta; a luz interna se acende quan-
do o sensor detecta luz e se apaga quando detecta escuro
> 0 = Sensor interno da câmara ou do armário; a luz interna 
se acende quando o sensor detecta luz. Após o tempo AF em 
segundos a luz é apagada durante 3 seg. para ver se a porta 
foi fechada. Caso esteja escuro a luz interna fi ca apagada, a luz 
interna se reacende após o tempo mínimo de 3 seg. e retoma 
o ciclo (0...250) 

0 0 0 0 0 0

ALF Limite alarme anticongelamento Ativa se /A2, /A3, /A4 ou /A5= 4 (-50T200 °C) -5 -5 -5 -5 -5 -5
AdF Atraso alarme anticongelamento 0...15 min 1 1 1 1 1 1

FAn

F0 Gestão ventiladores

0 = Ventiladores sempre ligados
1 = Ventiladores ligados com base na diferença entre a sonda 
de regulagem e a temperatura do evaporador
2 = Ventiladores ligados com base na temperatura do 
evaporador

0 0 0 0 0 0

F1 Temperatura acionamento 
ventilador

F0 = 1 - F1 indica a diferença mínima entre temperatura 
ambiente e do evaporador para ativar os ventiladores
F0 = 2 - F1 indica a temperatura absoluta de ativação dos 
ventiladores -50T200 °C

5 5 5 5 5 5

F2  Ventilador off com compressor off
0 = Ventiladores sempre ativos (F0=0) ou se solicitado 
(F0=1,2) também com compressor parado
1 = Ventiladores parados com compressor parado

1 1 1 1 1 1

F3 Ventilador em degelo 0 = Ventiladores ativos durante o degelo
1 = Ventiladores não ativos durante o degelo 0 0 1 0 1 1

Fd Desligamento ventiladores após 
gotejamento

Tempo de bloqueio ventiladores após degelo e após dd 
(0...15 min) 0 2 2 2 2 1

F4 Temperatura desligamento 
ventiladores condensador -50T200 °C 40 40 40 40 40 40

F5 Diferencial acionamento ventilado-
res condensador

Diferencial ou histerese usado na regulagem dos ventiladores 
de condensação (0,1T20 °C) 5 5 5 5 5 5

CmF H0 Endereço serial 0...207 1 1 1 1 1 1
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Características Técnicas
Tensão Potência

Alimentação 115...230 V~, 50/60 Hz 6 VA, 50 mA ~ máx.
Isolamento garantido 
pela
alimentação

isolamento em relação à 
baixíssima tensão

reforçado 6 mm no ar, 8 superfi ciais 3750 V isolamento

isolamento em relação às 
saídas relé

principal 3 mm no ar, 4 superfi ciais 1250 V isolamento

Entradas S1 (sonda 1) NTC e PTC
S2 (sonda 2) NTC e PTC
DI1 S3 (sonda 3) contato limpo, resistência contato <10 Ω, corrente de fechamento 6 mA

NTC e PTC
DI1 S3 (sonda 4) contato limpo, resistência contato <10 Ω, corrente de fechamento 6 mA

NTC e PTC
Distância máxima sondas e entradas digitais menores de 10 m
Nota: na instalação mantenha separadas as conexões de alimentação e das cargas dos cabos das sondas, 
entradas digitais, visor repetidor e supervisor.

Tipo sonda NTC std. CAREL 10 kΩ a 25 °C, amplitude -50T90 °C
erro de medição 1 °C na amplitude -50T50 °C

3 °C na amplitude 50T90 °C
NTC alta temperatura 50 kΩ a 25°C, amplitude -40T150 °C

erro de medição 1,5 °C na amplitude -20T115 °C
4 °C na amplitude externa -20T115 °C

PTC std. CAREL 985 Ω a 25 °C, amplitude -50T150 °C
erro de medição 2 °C na amplitude -50T50 °C

4 °C na amplitude 50T150 °C
Saídas relé dependendo do modelo

EN60730-1 UL873
relé 250 V~ ciclos de manobra 250 V~ ciclos de manobra
R2, R3, R4 8 (4) A N.O. 100.000 8 A resistivos 2 FLA 

12 LRA C300
30.000

R1 12 (2) A 
N.O./N.C.

100.000 12 A resistivos 5 FLA 
30 LRA C300

30.000

isolamento em relação à baixíssima tensão reforçado: 6 mm no ar, 8 superfi ciais
3750 V isolamento

isolamento entre as saídas relé independentes principal: 3 mm no ar, 4 superfi ciais
1250 V isolamento

Conexões bornes de parafuso para cabos de 0,5 a 2,5 mm2 corrente máx. 12 A
O correto dimensionamento dos cabos de alimentação e de conexão entre o aparelho e as cargas fi ca ao cuidado do instalador. No 
caso de utilização do controlador à temperatura máxima de funcionamento e a plena carga utilize cabos com temperatura máxima 
de funcionamento de pelo menos 105 °C.
Contentor de plástico 34,4 x 76,2 x 79 mm (profundidade de encaixe 70,5 mm)
Montagem em painel liso, rígido e indeformável com suportes de fi xação laterais a prensar até ao fi m de curso

modelo de furamento 28,8 ±0,2 x 76,2 ±0,2 mm
Visor dígitos 3 digit LED

visualização de -99 a 999
estados de funcionamento indicados com ícones gráfi cos no visor

Teclado 4 teclas de borracha silicónica
Receptor infravermelhos disponível
Relógio com bateria tampão disponível
Relé alarme auxiliar disponível
Sirene disponível
Relógio erro a 25 °C ±10 ppm (±5,3 mín/ano)

erro na amplitude de temperatura -50 ppm (-27 mín/ano)
envelhecimento < ±5 ppm (±2,7 mín/ano)
tempo de descarga 6 meses típico (8 meses máximo)
tempo de carga 5 horas típico (< de 8 horas máximo)

Condições de funcionamento -10T60 °C, <90% U.R. não condensante
Condições de armazenamento -20T70 °C, <90% U.R. não condensante
Grau de proteção frontal montagem em painel liso e indeformável com 

guarnição IP65
Grau de poluição ambiental 2 (situação normal)
PTI dos materiais de isolamento circuitos impressos 250, plástico e materiais isolantes 175
Período de solicitações elétricas das partes isolantes longo
Categoria de resistência ao calor e ao fogo categoria D e categoria B (UL 94-V0)
Classe de proteção contra as sobretensões categoria II
Tipo de ação/desconexão contatos relé 1B (microdesconexão)
Fabrico do dispositivo de comando incorporado, eletrônico
Classifi cação de acordo com a proteção contra choques elétricos Classe II, por meio de apropriada incorporação
Dispositivo destinado a ser segurado na mão ou incorporado 
em equipamento destinado a ser segurado na mão

não

Classe e estrutura do software classe A
Limpeza frontal do instrumento utilize exclusivamente detergentes neutros e água
Interface serial para rede CAREL externa
Interface para visor repetidor externa
Distância máxima entre interface e visor 10 m
Chave de programação disponível

A gama IR33 equipada com sonda modelo NTC standard CAREL, cumpre a norma EN 13485 relativa aos termô-
metros para a medição da temperatura do ar para aplicações em unidades de conservação e de distribuição de 
alimentos refrigerados, congelados, ultracongelados e dos gelados. Designação do aparelho: EN13485, ar, S, A, 
1,- 50T90°C. A sonda NTC standard CAREL é identifi cada pelo código impresso laser nos modelos “WP”, ou pela 
sigla “103AT-11” nos modelos “HP”, ambos visíveis na parte sensor.

Normas de segurança: conforme as normas europeias na matéria.
Precauções de instalação:
• os cabos de conexão têm de garantir o isolamento até 90 °C; e, se necessário, até 105 °C
• fi xe adequadamente os cabos de conexão das saídas para evitar contatos com componentes a baixíssima tensão.

Degelo manual
Além do degelo automático é possível ativar o degelo manual, se existirem as condições de temperatura, pressio-
nando a tecla “DEF/DOWN” durante 5 seg.

Funções HACCP
ir33 é conforme com as normas HACCP pois permite a monitoração da temperatura dos alimentos conservados. 
Alarme “HA“= superação limite máximo: são memorizados até três eventos HA (HA, HA1 e HA2) respectiva-
mente do mais recente (HA) ao mais antigo (HA2) e uma sinalização HAn que visualiza o número de eventos HA 
que intervieram. Alarme “HF”= falta tensão mais de um minuto e superação limite máximo AH: são memo-
rizados até três eventos HF (HF, HF1, HF2) respectivamente do mais recente (HF) ao mais antigo (HF2) e uma 
sinalização HAn que visualiza o número de eventos HF que intervieram. Defi nir o alarme HA/HF: parâmetro AH 
(limite de alta temperatura); Ad e Htd (Ad + Htd= atraso alarme HACCP). Visualizar os detalhes: pressione a 
tecla “SET” para aceder aos parâmetros HA ou HF e percorra com as teclas “UP/AUX“ ou “DEF/DOWN“. Cancelar 
alarmes HACCP: pressione em qualquer momento durante 5 seg. dentro do menu a tecla “DEF/DOWN” e 
“SET“, uma mensagem “res“ indica o cancelamento do alarme ativo. Para cancelar também os alarmes memori-
zados pressione durante 5 seg. a combinação destas teclas: “DEF/DOWN“ + “SET” + “UP/AUX“.

Data e dia para evento de degelo (parâmetros td1...td8)
0 = nenhum evento; 1...7 = segunda...domingo; 8 = de segunda a sexta; 9 = de segunda a sábado; 10 = de 
sábado a domingo; 11 = todos os dias.

Como acessar e alterar os parâmetros de tipo “F” 
(FREQUENTES, não protegidos por senha)

Step Ação Efeito Signifi cado

1 Pressione durante 5 seg. a tecla 
Após 5 segundos o visor visualiza o primeiro 
parâmetro, “St” (setpoint)

O acesso aos parâmetros tipo “F” é direto

2
Pressione a tecla aux  ou 

def
O visor percorre a lista dos parâmetros 
de tipo “F” (FREQUENTES) (depende da 
confi guração carregada)

Selecione o parâmetro desejado

3 Pressione a tecla Set
O visor visualiza o valor do parâmetro 
selecionado

É o valor atual do parâmetro

4
Pressione a tecla aux  ou 

def
O valor no visor aumenta ou diminui Defi na o valor desejado

5 Pressione a tecla Set O visor volta a visualizar o nome do 
parâmetro

ATENÇÃO: a atualização dos parâmetros 
ainda não está ativa

6
Repita os steps 2, 3, 4 e 5 para todos 
os parâmetros solicitados

7 Pressione durante 5 seg. a tecla 
O controlador visualiza novamente a 
temperatura lida pelas sondas

ATENÇÃO: somente agora todos os 
parâmetros serão atualizados

Como acessar e alterar os parâmetros de tipo “C” 
(CONFIGURAÇÃO, protegidos por senha)

Step Ação Efeito Signifi cado

1 Pressione durante 5 seg. as teclas  
e Set

Após 5 segundos o visor visualiza “0”  
O acesso aos parâmetros tipo “C” 
exige a senha

2
Pressione a tecla aux  ou 

def
O valor no visor aumenta ou diminui Digite a senha “22”

3 Pressione a tecla Set O visor visualiza o primeiro parâmetro da 
lista (depende da confi guração carregada)

Os parâmetros de tipo “C” incluem 
também os de tipo “F”

4
Pressione a tecla aux  ou 

def O visor percorre a lista dos parâmetros de 
tipo “C” (CONFIGURAÇÃO)

Selecione o parâmetro desejado

5 Pressione a tecla Set
O visor visualiza o valor do parâmetro 
selecionado

É o valor atual do parâmetro

6
Pressione a tecla aux  ou 

def
O valor no visor aumenta ou diminui Defi na o valor desejado

7 Pressione a tecla Set O visor volta a visualizar o nome do 
parâmetro

ATENÇÃO: a atualização dos parâmetros 
ainda não está ativa

8
Repita os steps 4, 5, 6 e 7 para todos os 
parâmetros solicitados

9 Pressione durante 5 seg. a tecla 
O controlador visualiza novamente a 
temperatura lida pelas sondas

ATENÇÃO: somente agora todos os 
parâmetros serão atualizados

Para ambos os acessos (parâmetros tipo “F” e tipo “C”) está prevista a saída automática por time-out 
(após 1 min em que não é pressionada qualquer tecla do teclado), que não atualiza os parâmetros.

Acesso aos parâmetros subdivididos por grupos funcionais 
(permite ao usuário percorrer a lista de parâmetros por grupos)
Após ter obtido o acesso aos parâmetros de tipo “F” ou “C” (ver tabelas anteriores)
Step Ação Efeito Signifi cado

1 Pressione a tecla 

O visor visualiza o nome do 
grupo funcional ao qual pertence 
o parâmetro  

Exemplo ‘CMP’ para os parâmetros relativos 
ao compressor, ‘dEF’ para os parâmetros 
relativos ao degelo 

2
Pressione a tecla aux  ou 

def O visor visualiza o nome dos outros 
grupos funcionais 

Exemplo ‘Fan’ para os parâmetros relativos 
aos ventiladores

3 Pressione a tecla 

O visor visualiza o nome do primei-
ro parâmetro do grupo funcional 
selecionado 

Exemplo “F0” para ‘Fan’

Tratamento do produto 
O equipamento (ou o produto) deve ser objeto de coleta separada em conformidade com as normas vigentes locais na 
matéria de tratamento

ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES: O produto CAREL é um produto avançado, cujo funcionamento é especifi cado na 
documentação técnica fornecida com o produto ou que pode ser baixada, mesmo antes da compra, do site internet 
www.carel.com. O cliente (fabricante, projetista ou instalador do equipamento fi nal) se assume toda a responsabilidade e 

risco em relação à fase de confi guração do produto para obter os resultados previstos relativamente à instalação e/ou equipamento 
fi nal específi co. A falta de tal fase de estudo, a qual é solicitada/indicada no manual de uso, pode gerar anomalias de funcionamento 
nos produtos fi nais pelos quais a CAREL não pode ser considerada responsável. O cliente fi nal deve usar o produto somente nos 
modos descritos na documentação relativa ao próprio produto. A responsabilidade da CAREL em relação a seu produto é regulada 
pelas condições gerais de contrato CAREL publicadas no site www.carel.com e/ou por específi cos acordos com os clientes.


